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M É T O D O
PROJETOS E INSTALAÇÕES - ELÉTRICA

CLÁUDIO ROBERTO CIRINO

CLÁUDIO ROBERTO CIRINO

CLÁUDIO ROBERTO CIRINO

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

PRY-EL-DUNI-PN-C-08 - 11/139-R00 - FA3 -

- S/E 11/139

Diagrama Unifilar - As Built
PN-C-08 380V
CORREDOR MANUTENÇÃO

Prysmian Fibras Oticas Brasil Ltda
Rua Chicri Maluf, 210 - Alto da Boa Vista
Sorocaba - SP

0 E CONFORME CONSTRUÍDO 05/10/2020 CRC CRC CRC
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VEM DO PN-C-06CIRC. ALIMEN.:

PAINEL: PN-C-08 - 380V - 60Hz

TAG A DESCRIÇÃO

1x3 #
50mm²

PN-C-08 LAY OUT

VISTA FRONTAL
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FC-08-04 Tomadas - Doca
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FC-08-06 Tomadas (desligada/desativada)
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35mm²
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TAG A DESCRIÇÃO

FC-08-13 Tomadas - WC - M/FQ13
Q14
Q15

Q16
Q17

Q18
Q19
Q20

Q21

FC-08-16 - Aquecedor (desligada/desativada)

FC-08-17 Tomadas - Sala Lider (Measure) / Sala

FC-08-18 Tomadas - Hall (Recep.-externo)

FC-08-19 Aquecedor (desligada/desativada)

Q22
Q23
Q24
Q25

FC-08-14 Tomadas - Estoque Manut. 2

FC-08-15 Tomadas - PCVD Service  / Corredor
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TAG A DESCRIÇÃO
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Reserva

Reserva

Reserva
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CARGA

(desligada/desativada)

Reserva Reserva

Reserva

Carga (desligada/desativada)

Reserva

Reserva

Reserva

ReservaReserva Reserva

Barramento

VEM DO PN-C-06

Barramento

1x3 #
35mm²

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento
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Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento

Barramento Barramento

Barramento

Barramento

FC-08-15 Tomadas FC-08-18 Tomadas

1x1 #
10mm²

1x1 #
4,0mm²

1x1 #
4,0mm²

4,0mm² 4,0mm² 4,0mm² 4,0mm² 4,0mm² 4,0mm²

N= 1x1 #
50mm²

T= 1x1 #
25mm²

(tipo pente - 100A)

Barramento
(tipo pente - 100A)

Barramento
(tipo pente - 100A)

Barramento
(tipo pente - 100A)

Doca / Estoque - C
Máquina de Café (copa)

Doca Estoque - A COPA

WC  - Masc. e Fem. Estoque Manut. 2 PCVD Service Hall (Recep.-externo)

Estoque - A
Sala do Líder
Estoque Manut. (CPU)

1x1 #
4mm²

FC-08-16 Aquecedor
(desligado/desativado) Sala Líder (Measure)

Sala (ao lado S. Líder)

Bebedouro (copa)
FC-08-07 Tomadas

(desligada/desativada)

FC-08-08 Tomadas

(desligada/desativada)

FC-08-10 Tomadas

(desligada/desativada)

Sala Mat. de Limpeza
PCVD Service
Corredor (inferior)

Sala Mat. Limpeza

FC-08-16 Aquecedor
(desligado/desativado)

FC-08-16 Aquecedor
(desligado/desativado)

CARGA

(desligada/desativada)

Carga (desligada/desativada)

Máq. de Café (copa) / Estoque A  / Sala
do Líder / Estoque Manut. (CPU)

FC-08-07 Tomadas (desligada/desativada)

FC-08-08 Tomadas (desligada/desativada)

FC-08-10 Tomadas (desligada/desativada)

(inferior) / Sala Mat. Limpeza

(ao lado Sala Líder)

FC-08-20 Aquecedor (desligada/desativada)

FC-08-11 Tomadas

(desligada/desativada)

FC-08-11 Tomadas (desligada/desativada)
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